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QUADRO DE PREVISAO DE CARGAS DR MEDICA R
——————————-Z - e 1
i i | 20A |
ILUMINAGAO TUG TUE | | } e\ [ CIRC. 1 - lluminagéo Interna 01 }
- POT. POT. POT. POT. POT. POT. [ | } #1,5(1,5)mm? |
DEPENDENCIA N | TOTAL | TOTAL | N | TOTAL | TOTAL TOTAL | TOTAL \ \ | |
PONTOS| UNIT. | UNIT. |pONTOS| UNIT. | UNIT. TIPO QTDADE| yNiT. | UNIT. ! ! ! 20A !
(VA) | (VA) (VA) | (VA) (vA) | (VA) i i ! N [ [ CIRC.2-lluminagdo Interna 02 }
Platéia 15 250 |3.750 9 100 | 900 - 0 0 0 [ [ } 30A #6,0(6,0)mm? }
! (o] ! (o]
WC Feminino 100 | 400 0 100 0 Chuveiro 1 6000 | 6000 3 #10,0mm? } ;.;\ } i ;.;\ J\ [T CIRC.3- Chuveiro Feminino i
| | °
WC Masculino 100 | 400 0 100 0 Chuveiro 1 | 6000 | 6000 232mm-PVC | ! | #2,5(2,5)mm? }
| |
Palco 250 | 1500 | 7 | 100 | 700 - 0 0 0 i i ! 30A !
! ‘ ‘ [ T CIRC. 4-Chuveiro Masculino ‘
TOTAIS 29 6050 | 16 1600 2 12000 ! ! | N I 2 50 e = |
TOTAL GERAL 19650 i i | 30A |
! ! } AN [ T CIRC.5-Tomadas Palco |
} ! 1 #2,52,5mm? }
| |
| | } 30A !
| | | — |
| | ! ] CIRC.6-TUGS |
| | ! N #2,5(2,5)mm? !
| |
: : i 30A i
| | ! [ T CIRC.11-Reserva !
\ \ .
! ! 1 s #2,5(2,5)mm? 1
\ \ } }
| | | |
| | | |
Lo B ‘ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, g
7
SIMBOLO DESCRICAO SIMBOLO DESCRICAO
{100\ Ponto de Luz no teto; Poténcia:150Watts; Nimero Int t lel
do circuito: 1; Identificagdo do Interruptor: e ® nterruptor: paraieio
D\ Ponto de Luz no teto; L&mpada de Vapor Metdlico;
Poténcia:250Watts; NOmerodo circuito: 1; I Tomada baixa a 30 ¢m do piso acabado
Ildentificagdo do Interruptor: e
a Ponto de Luz no solo; Lédmpada de Vapor Metalico; ) )
lﬂ Poténcia:250Watts; NGmerodo circuito:r 1; - Tomada meédia a 130 cm do piso acabado
Identificagdo do Interruptor: e
Ponto de Luz no teto; Lampada Fluorescente;
] Poténcia: 100 Watts: NUmerodo circuito: 1: —> Tomada alta a 220 cm do piso acabado
Identificagdo do Interruptor: e
o Interruptor simples (1 segdo) —qa- SS;XbOoddoe (E%TSS 3:; a 220 cm do piso
e Interruptor duplo (2 secSes) = Quadro geral de distribuigdo

PLANTA BAIXA

Esc: 1:50

Poste e Medigdo

Espaco reservado para carimbos e observacgdes:

e scheffer

\Romo\ vem da

rede da CELESC

Entrada de energia subterrénea

Obra:
Centro de Cultura e Turismo de Pitangueira
Proprietario:
Prefeitura Municipal de Tunapolis

Endereco: Area total:

Linha Pitangueira, Tunapolis, SC. 505,00 m*
Projeto: Item:

Planta Baixa, Legenda, Diagrama Unifilar,
Elétrico Quadro de Previsido de Cargas

Escala: Desenho: Data: Prancha:

Indicada Leandro/Pablo 11/02/2015

Responsavel Técnico:

Leandro Scheffer
Engenheiro Civil - Me. CREA-SC 065293-3




